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DOCUMENTO DE REGISTRO CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

El segiient edifici ha sigut inscrit en el Registre de Certificacié d'Eficiéncia Energética d'Edificis, amb les seglents
caracteristiques:

El siguiente edificio ha sido inscrito en el Registro de Certificacion de Eficiencia Energética de Edificios, con las siguientes
caracteristicas:

CODI DE REGISTRE / CODIGO DE REGISTRO: E2023VC051990
PROPIETARI/ PROPIETARIO: Petra Fernandez Polus

NIF PROPIETARI / NIF PROPIETARIO: 00879609C

TIPUS D'EDIFICI/ TIPO DE EDIFICIO: Vivienda/s Unifamiliar

DIRECCIO DE L'EDIFICI / DIRECCION DEL EDIFICIO: ¢/ Marco Antonio Marcos Frias, vivienda 34, residencial Aqua-Park
03184 Torrevieja (Alicante)

QUALIFICACIO D'EFICIENCIA ENERGETICA / CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA:

&

Valencia, a martes, 20 de junio de 2023.

Fomr

Fdo: Dia. Julia Company Sanus
Directora General d'IVACE

Document generat a data / Documento generado a fecha 20/06/2023 22:43:30
Per a comprovar la validesa d'aquest document comprove el codi: E2023VC051990 en I'adrega web: gcee.aven.es

Para comprobar la validez de éste documento compruebe el cédigo: E2023VC051990 en la direccion web: gcee.aven.es
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JUSTIFICANT DE LABONAMENT D
- REGISTRE CERTIFIC,

GESTOR DE L'EXPEDIENT

CODIGO DE REGISTRO

GESTOR DEL EXPEDIENTE RAUL SABUCO AGULLO
NIF DEL GESTOR DE L'EXPEDIENT
NIF DEL GESTOR DEL EXPEDIENTE 74229154N
CODI DE REGISTRE
E2023VC051990

NOM DE L'EDIFICI
NOMBRE DEL EDIFICIO

residencial Aqua-Park

ADRECA DE L’EDIFICI
DIRECCION DEL EDIFICIO

¢/ Marco Antonio Marcos Frias, vivienda 34, residencial Aqua-Park

DADES DEL REGISTRE
DATOS DEL REGISTRO

CODI POSTAL
CODIGO POSTAL 03184
MUNICIPI ~
MUNICIPIO Torrevieja
PROVINCIA .
PROVINCIA Alicante

TIPUS D’EDIFICI
TIPO DE EDIFICIO

Vivienda/s Unifamiliar

NUMERO DE VIVIENDES 1

NUMERO DE 'OPERACIO/NUMERO DE LA OPERACION 23169051990
DATA ABONAMENT/FECHA DEL ABONO 20/06/2023
IMPORT/IMPORTE* 9,17€

Consell.

DADES DE LA LIQUIDACIO
DATOS DE LA LIQUIDACION

de febrero del Consell.

(*) Import regulat en I'article 197 del capitol Ill del titol VIl "Taxes en matéria d'ocupacié, industria, energia i
comer¢”, del text refds de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer del

(*) Importe regulado en el articulo 197 del capitulo Il del titulo VIl “Tasas en materia de empleo, industria, energia
y comercio”, del texto refundid de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25

Personal (BOE niim. 298, de 14/12/99).

Les dades de caract er personal que conté I'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este drgan administratiu, com a titular responsable
del fitxer, en I'Us de les funcions propies que té atribuides i en I'ambit de les seues competéncies. Aixi mateix, se |'informa de la possibilitat d'exercir els drets
d'accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicid, tot aixd de conformitat amb el que disposa I'art. 5 de la Llei Organica 15/1999, de Proteccié de Dades de Caracter

Los datos de cardcter personal contenidos en el impreso podran ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este érgano administrativo, como titular
responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ambito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificacién, cancelacién y oposicion, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgdnica 15/1999, de
Proteccién de Datos de Caracter Personal (BOE n2 298, de 14/12/9%).

Instituto Valenciano de Competividad Empresarial. Ciutat Administrativa 9 d’Octubre — T2 - C/ Castén Tobefias, 77. 46018 VALENCIA CIF: Q4640001F




CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio residencial Aqua-Park
Direccion ¢/ Marco Antonio Marcos Frias, vivienda 34, residencial Aqua-Park
Municipio Torrevieja Cédigo Postal 03184
— . . Comunidad
Provincia Alicante Comunidad Auténoma Valendiana
Zona climatica B4 Aio construccion 1992
Normativa vigente (construccion /
rehabilitacién) i i
Referencials catastralles 3279102YH0037N0034GR
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construcciéon e Edificio Existente
e Vivienda o Terciario
e Unifamiliar o Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Raul Sabuco Agullé NIF(NIE) | 74229154N
Razén social NIF
Domicilio c/ Blas Valero, n°8-2
Municipio Elche Cédigo Postal 03201
e ; : Comunidad
Provincia Alicante Comunidad Auténoma Valenciana
e-mail: raulsabuco@hotmail.com | Teléfono 659459069
Titulacién habilitante segin normativa vigente arquitectura técnica, colegiado n°3477
Proc_e’di_miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
= <67 Ag
295584 | 50.2E
. 2844F
famsat > - G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos: R AU L| Firmado

digitalmente por
SABUCO| Rauiie™ = A
AGULLO e

Fecha:2023.06.20
22:50:16 +02'00' -

Firma del técnico certificador"

Fecha: 20/06/2023

Anexo I. Descripcién de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo II. Calificacién energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

20/06/2023
3279102YH0037N0034GR

Fecha

Ref. Catastral Pagina 1 de 8



1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

, ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

Superficie habitable [m?]

40.1

Imagen del edificio

Plano de situacién

-
-
e ! e ®
%\ o
- %
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Su;{);rzt]'lcie Traﬁ,ﬁi}ﬁ{‘fia Modo de obtencién

Cubierta con aire Cubierta 40.1 1.40 Por defecto

Particion inferior Particion Interior 40.1 1.29 Estimadas

f-1 Fachada 12.2 1.60 Conocidas

-2 Fachada 12.28 1.60 Conocidas
Huecos y lucernarios

: : : Modo de Modo de
. Superficie | Transmitancia | Factor 2 A
Nombre Tipo 2, obtencion. bt on.
. [m?] [Wim*K] solar Transmitlancia Foact%':‘:olnar

v-1 Hueco 1.28 5.70 0.40 Conocido Conocido

v-2 Hueco 1.39 5.70 0.40 Conocido Conocido

v-3 Hueco 3.22 5.70 0.64 Conocido Conocido

pt-4 Hueco 1.89 2.20 0.02 Conocido Conocido
Fecha 20/06/2023
Ref. Catastral 3279102YH0037N0034GR Pagina2de 8



3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencién
Calefaccion - i
re?r%:f:éién Bomba de Calor 208.6 Electricidad Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencién
Calefaccio - .
re?,%graéign Bomba de Calor 153.8 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
| Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 84.0 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
Fecha 20/06/2023
Ref. Catastral 3279102YH0037N0O034GR Pagina 3 de 8




X ANEXO
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | Uso I Residencial
1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
VTR Emisiones ‘o
116:19.0  C caletaccion Emisiones ACS
o8 D, [choz/mz aﬁo] [kgCOZ/mz ano] G
s L ML = 19.42 25.1
REFRIGERACION ILUMINACION
Efrr_)isione,g ,,Emi,sion_e,s
. Ti
Emisiones globales [kgC0O2/m? afio] [kgeC ze/r,gglggoj [kégrglg/?r%loa%o] -
5.68 -

La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? afio kgCO2/afo

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 39.81 1596.54
Emisiones CO2 por otros combustibles 10.39 416.58

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no

ha sufrido ninguin proceso de conversion o transformacion.

‘ INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
8 C Energia primaria Energia é)rimaria
T calefaccion ACS _
S [kWh/m?ario] [kWh/m? afio] G
Lash ' 102.35 148.23
28aF
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia pril%aria Eng?rgia pgimaria
‘a2 primari refrigeracion iluminacion
Consumo global d([akar/lﬁ/rr%lzaa%%?nana no renovable [kWhg/m2 afo] [kWh/mZafio] .
33.52 -

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccién y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

99 D, D 291D
 easF

Demanda de calefaccién [kWh/m? ario]

Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

Fecha
Ref. Catastral

20/06/2023

3279102YH0037N0034GR

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (s6lo ed. terciarios,
ventilacién, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta tnicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Pagina4 de 8



ANEXO il ,
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

Ijquipo ACS por aerotermia

]

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afio] [kgCO2/ m? aiio]
=D
Eaaa >

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? afio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio]

kWh/i
291D
 948F
ANALISIS TECNICO
Calefaccién Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador ahorro ahorgo ahorro ahorro ahorré)
Valor resapﬁ-xm Valor resapﬁa Valor msap;m Valor res.-ﬁam Valor '“a"& B
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energlafinal | .. ., [ESSES 1745 | 00% 2378 | 68.7% . % 10943 | 32.2%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable | '%23 |E| 00% | 3352 |D| 00% | 46.46 |G| es87% - |- E . 1823 |E| 35.8%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 -
[kgCO2/m afio] 19.42 |E| 0.0% 568 |C| 0.0% 787 |G| 68.7% - -% 32.96 34.3%
Demanda [kWh/m? afio] | 94.82 |F| 0.0% 29.07 |D| 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de

ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condi

edificio.

ciones reales y datos histéricos de consumo del

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
sustitucion termo eléctrico existente por un equipo de aerotermia para ACS

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 20/05/2023
Ref. Catastral 3279102YH0037N0034GR

Pagina 5 de 8



equipo de refrigeracion y calefaccion

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA

EMISIONES DE DIOXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio] [kgCO2/ m? afio]
12862437 298584 36.7E
s F

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? aiio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio]

S

<139 A
139200 B

A 2 291D
 oasF
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador ahorro ahorrct: ahorr:: ahorrc? ahorr(:
Valor res:sp;do Valor resaplea ¢ Valor e Valor e ¢ Valor TN
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final =
i 5 g 3 i & - 10.95 1
[KWh/m? afio] 22.65 66.9% 12.44 27.5% 75.86 0.0% % 110.9 31.3%
Consumo Energia ; 16
primaria no renovable | 44.25 |C| 68% | 2432 |C| 275% | 32 |G| o00% - -l % 287 1E| 237%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 -
, : k : X ; - - 72 |E 8%
[kgCO2/m? afio] 750 |C| 61.4% 412 |B| 27.5% | 25.11 |G| 0.0% % 36 26.8
Demanda [kWh/m? afio] | 94.82 |F| 0.0% 29.07 |D| 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacién y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econdémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histdricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE

LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
equipo de refrigeracion y calefaccion calculado con un rendimiento de EER — 400% y COP-450%

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha
Ref. Catastral

20/06/2023
3279102YH0037N0034GR
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equipo mixto de calefaccion, refrigeracion y ACS

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio] [kgC0O2/ m? afio]
115.0D £ 195D
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES 1
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aiio]
291D
83.&10.8 = F - ,92_5 oo F
X
ANALISIS TECNICO
Calefaccién Refrigeracién ACS lluminacién Total
Indicad or ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor resapﬁ;m Valor resapﬁam Valor "_’i"&“ Valor ’°2"E°‘° Valor mipgm
situacién situacion situacion situacién situacion
original original original original original
Consumo Energia final -
[KWh/m? afio] 22.65 66.9% 12.44 27.5% 23.78 68.7% -% 58.87 63.6%
Consumo Energia
primaria no renovable | 44.25 |C| 56.8% | 24.32 [C| 27.5% | 46.46 |G| 68.7% - |- 150 1| se.5%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 _
[kgCO2/m? afio] 750 |C| 61.4% 412 |B| 27.5% 787 |G| 68.7% - % 19.49 |D| 61.2%
Demanda [kWh/m? afio] | 94.82 |F| 0.0% 29.07 (D 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacién y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

equipo mixto de calefaccion (COP- 450%), refrigeracion (EER-400%) y ACS (sustituyendo el termo eléctrico existente)
Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 20/06/2023
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacién las pruebas, comprobaciones e inspecciones ilevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de tor'r}a de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador I 20/06/2023

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Durante la visita se comprobaron documentalmente los datos catastrales, y se evaluaron los datos necesarios para el

certificado, tales como la superficie Gtil habitable y altura libre, y las caracteristicas dimensionales y energéticas de los
cerramientos. No se ha dispuesto de memoria técnica de la edificacion por lo que la definicion constructiva se estima en
funcion del analisis visual. No se han realizado catas ni prospecciones para el analisis constructivo del inmueble. No se ha
dispuesto de facturas de consumo energético. No se ha dispuesto de documentacion acreditativa del estado de
mantenimiento y revisiones periédicas de las instalaciones. No se han realizado comprobaciones de puesta en marcha de
las distintas instalaciones. La certificacion energética se calcula con las instalaciones en el supuesto de correcto
funcionamiento con las caracteristicas y acorde a las caracteristicas técnicas obtenidas de las propias maquinas observadas
en la visita. Como mejora se propone la instalacion de un equipo mixto de calefaccion (COP-450%), refrigeracion
(EER-400%) y ACS (sustituyendo el termo eléctrico existente), instalacion de un equipo de refrigeracion y calefaccion
calculado con un rendimiento de EER — 400% y COP- 450%, y sustitucion termo eléctrico existente por equipo de
aerotermia para ACS.

ANALISIS ECONOMICO DE LAS MEDIDAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA:

1.- equipo ACS por aerotermia: su coste ronda los 1.000,00 euros, con una vida util cercana a los 25 afos, y un
mantenimiento minimo.

2.- equipo de refrigeracion y calefaccion: su coste ronda los 2.000,00 euras, con una vida util cercana a los 25 afos, y un
mantenimiento minimo.

3.- equipo mixto de calefaccion, refrigeracion y ACS: su coste ronda los 3.500,00 euros, con una vida til cercana a los 25
afos, y un mantenimiento minimo.

El andlisis tedrico estima el consumo de energia, y emisiones de CO2, necesaria para satisfacer la demanda energética del
edificio a partir de la definicion de las caracteristicas de la envolvente térmica e instalaciones térmicas y considerando unas
condiciones normales de funcionamiento y ocupacion.

El analisis real estima, a partir de las facturas energéticas del edificio, el consumo real de energia y las emisiones de CO2
que se derivan del mismo.

Esta estimacién depende de las condiciones reales de ocupacion del edificio y los habitos de consumo de sus usuarios.

El objeto de este analisis es la comparacién coste-eficacia del consumo de energia y las emisiones de CO2 del edificio
existente con los consumos y emisiones que generaria el mismo edificio si se acometieran medidas de mejora de eficiencia
energética.

Para un consumo energético medio en las instalaciones de 25,00 a 50,00 euros mensuales (nos referimos al coste de
consumo en kW/h, no a la factura final a abonar) la amortizacién de la mejora 1.- equipo ACS por aerotermia, genera un
ahorro de consumo del 32,20% (96,60 — 193,20 euros anuales), siendo el coste de la mejora de unos 1.000,00 euros, por
lo que se necesitara una media de entre 10,4 a 5,2 afios para su amortizacion.

mejora 2.- equipo de refrigeracion y calefaccion, genera un ahorro de consumo del 31,30% (93,9 — 187,80 euros

anuales), siendo el coste de la mejora de unos 2.000,00 euros, por lo que se necesitara una media de entre 21,3 a 10,6
afios para su amortizacion.

mejora 3.- equipo mixto de calefaccion, refrigeracion y ACS, genera un ahorro de consumo del 63,60% (190,80 — 381,60
euros anuales), siendo el coste de la mejora de unos 3.500,00 euros, por lo que se necesitara una media de entre 18,3 a
9,2 afios para su amortizacion.

Fecha 20/06/2023
Ref. Catastral 3279102YH0037N0034GR Pagina 8 de 8



Versién

Certificacion

Energética

je Edificios

IR

3279102YH0037N0034GR informe 20/06/2023
asociado
Id. Mejora Deamy CEXv2.3 Fecha 20/06/2023

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

equipo ACS por aerotermia

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
sustitucion termo eléctrico existente por un equipo de aerotermia para ACS

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio] _ [kgCO2/ m? aiio]
[ <201 Ad
dRNEE | ITTEEE 3296 E
2072025 F g EXET >
ET> B>
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/ m? afio [kWh/m? aiio]
07104 BJ
, o g 20.07D
saszF
[z02s  GJ N>




Ref. Versién

lDENTIFlCAClON Catastral 3279102YH0037N0034GR aiﬂfmme 20/06/2023

Certificacién ;
eesiics | 1d. Mejora i eong CEXv2.3 Fecha 20/06/2023
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador ahorr% ahorro ahong ahorro ahorro
Valor o Valor msapgdo Valor ol ° Valor 'e?ﬁ.“ Valor ’°Z°?Z°‘°
situacion situaciéon situacion situacion situacion
original original original original original

Consumo Energia final

[KWhim? afio] 68.50 0.0% 17.15 0.0% 23.78 68.7% - % 109.43 32.2%
Consumo Energia
primaria no renovable 1052'3 E| o00% | 3352 |D| o00% | 4646 |G| 68.7% : % 1823 1E| 358%
[kWh/m? afio] .
Emisiones de CO2 ! 2
[kgCO2/m? afio] 19.42 |E| 0.0% 568 |C| 0.0% 787 |G| 68.7% - ) % 3296 |E| 34.3%

Demanda [kWh/m? afio] | 94.82 |F| 0.0% 29.07 |D| 0.0%

ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nomb Tipo Superficie Transmitancia
e P actual [m?] actual [W/m? K] 5
Cubierta con aire Cubierta 40.10 1.40
AP . Particion
Particion inferior Interior 40.10 1.29
-1 Fachada 12.20 1.60
f-2 Fachada 12.28 1.60

Huecos y lucernarios

Transmitan z -

. Transmitanci

Superfic cia actual 4 aetusl dol

Nombre Tipo ie actual del R 5

[m7] | hueco[W/m? "'d"‘:qlwlm
K] e e i

v-1 Hueco 1.28 5.70 5.70 1.28 5.70 5.70
v-2 Hueco 1.39 5.70 5.70 1.39 5.70 5.70
v-3 Hueco 3.22 5.70 5.70 3.22 5.70 5.70
pt-4 Hueco 1.89 2.20 0.00 1.89 2.20 0.00




Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

. Estimacié
Potencia :;"'g: n Energia
nominal Estacional Consumi
Nombre Tipo S aciong da anual
kW] [%] [kWh/m?afio]
Equipo ACS Efecto Joule 100.0%

TOTALES

P~ 3279102YH0037N0034GR 20/06/2023
©
\__/
Energética CEXv2.3 20/06/2023
de Edificios
INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccién
Estimacié
. Rendi-
Potencia < n Energia
miento
nominal Consumi
Nombre Tipo Estacional da anual
kW] [%] [kWh/m?afio]
Calefaccién y Bomba de . Bomba de AR
refrigeracion Calor R Calor AN
TOTALES
Generadores de refrigeracion
Estimacio
" Rendi-
nominai | _miento | fEnerda
Nombre Tipo Estacional da shual
Calefaccion y
refrigeracion
TOTALES




PEY - Ref. | 3579102vH0037N0034GR | yhfo;me 20/06/2023
IDENTIFICACION | oceasial _asosiado
| ER o | e | e

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

equipo de refrigeracion y calefaccion

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
equipo de refrigeracion y calefaccion calculado con un rendimiento de EER — 400% y COP—450%

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afio] [kgCO2/ m* afio]

36.72E

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/ m? afio [kWh/m? afio
o7 AZ
7 E _ Uy ‘ . p 29.07D
aa,i.a ‘ ’ — _ o -
I




Ehergetica G T AL bk R AT VIR g (s
l""“"’““. tmw‘ lm i cpiely %'rf?f'.l J

ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor ’°pr:‘° Valor msapﬁam Valor resapleactn Valor msap%m Valor resapf’am
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final
i d . ! X X - - 10. 5
[KWh/m? afio] 22.65 66.9% 12.44 27.5% 75.86 0.0% % 110.95 31.3%
Consumo Energia _ o
primaria no renovable | 44.25 |C| 56.8% | 24.32 C| 275% 3 G| 0.0% - % o E| 237%
[kWh/m? afio] =
Emisiones de CO2
[kgCO2/m? afio] 750 |C| 614% | 412 |B| 27.5% | 25.11 |G| 0.0% - | % 3672 |E| 26.8%
Demanda [kWh/m? afio] | 94.82 |F| 0.0% 29.07 |D| 0.0%

ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

a—— Tivo Superficie Transmitancia
P actual [m?] actual [W/m? K]
Cubierta con aire Cubierta 40.10 1.40
N - Particiéon
Particién inferior nteriar 40.10 1.29 40.10 1.29
f-1 Fachada 12.20 1.60 12.20 1.60
f-2 Fachada 12.28 1.60 12.28 1.60

Huecos y lucernarios

Transmitan L) :
Superfic cia actual L i
Nombre Tipo ie actual del a.ac.t == de:
[m?] hueco[W/m? ks i e
K] o
v-1 Hueco 1.28 5.70 5.70 1.28 5.70 5.70
V-2 Hueco 1.39 5.70 5.70 1.39 5.70 5.70
v-3 Hueco 3.22 5.70 5.70 3.22 5.70 5.70
pt-4 Hueco 1.89 2.20 0.00 189 2.20 0.00




: : Version
- , g e st Ref. | 3579102YH0037N0034GR informe 20/06/2023
%' |_IDENTIFICACION | cics sacets
i"'gf Id. Mejora Programa ik CEXv2.3 ~ Fecha 20/06/2023

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

equipo mixto de calefaccion, refrigeracion y ACS

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
equipo mixto de calefaccion (COP- 450%), refrigeracion (EER-400%) y ACS (sustituyendo el termo eléctrico existente)

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afio] [kgCO2/ m? aiio]
<201 Ag <67 A
w102 B
115.03D 19.49 D
ETE>
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/ m? afo [kWh/m? aiio
=
29.07D
E >




= G Ref. Versién
# AT ; 3279102YH0037N0034GR informe 20/06/2023
2" | IDENTIFICACION | cetastai et
Sl
s | Id. Mejora o sty CEXv2.3 Fecha 20/06/2023
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador ahor::ct: ahorro ahorro ahorrctt) ahorro
Valor i Valor resapf;do Valor resapf:!clo Valor . Valor resapﬁfm
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Coneima Enzerg'a el 22.65 66.9% 12.44 27.5% 23.78 68.7% - % 58.87 63.6%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable | 4425 [C| 56.8% | 2432 [C| 27.5% | 4646 |G| 68.7% - % 1>0 p| ses%
[kWh/m? afio] =
Emisiones de CO2
; : . 7.59 7.87 7 - -% 19.49 |D| 61.2%
[kgCO2/m? afio] 750 [C| 614% | 412 |B| 27.5% 87 |G| 68.7% ] o
Demanda [kWh/m? afio] | 94.82 |F| 0.0% 29.07 |D| 0.0%

ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo as;z:ﬂ:f] :::] :Tn[\'ll\’ltlar:’c ':] ~post thojora 7 post mejora
o | WimK
Cubierta con aire Cubierta 4010 140 ‘4040 b AA0 5
e Particion
Particion inferior Interior 40.10 1.29 40.10 1.29
-1 Fachada 12.20 1.60 12.20 1.60
f-2 Fachada 12.28 1.60 12.28 1.60

Huecos y lucernarios

Transmitan B, =~ S
4 Transmitanci 5
Superfic cia actual sackunt ol e olora
Nombre Tipo ie actual del vidrio[W/m? o | apos del 3 drlo
m hueco[W/m? e i Y
[l iy koo o | M wimeg
V-1 Hueco 128 5.70 5.70 T 570
v-2 Hueco 1.39 5.70 5.70 1.39 5.70 5.70
v-3 Hueco 3.22 5.70 5.70 3.22 5.70 5.70
pt-4 Hueco 1.89 2.20 0.00 1.89 2.20 0.00




@ 3279102YH0037NO034GR 20/06/2023
Certificacién
Enargitica CEXv2.3 20/06/2023
INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

£ Estimacio
Rendi-
rovnt | miewa. | n S
Nombre Tipo clona da anual
[kw] [%] [kWh/m?afio]
Calefaccion y Bomba de o
refrigeracion Calor SUEEE
Bomba de
Calefaccion, Calor -
refrigeracion y ACS ) . N ) Caudal Ref. 418.7% 3
 Variat
TOTALES
Generadores de refrigeracion
Potencia :?:rﬂt E’Et:::;ii:
nominal Consumi
Nombre Tipo Estacional daantiat
kW] [%] [kWh/m?afio]
Calefaccion y Bomba de 5
refrigeracion Calor 193.8% °
Calefaccion, . i
refrigeracién y ACS
TOTALES
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
. Estimacio
Rendi-
mominat | _miento | Chergie
Nombre Tipo Estacional da anual
kW] [%] [kWh/m?afio]
Equipo ACS Efecto Joule 100.0% -
Calefaccion, ) A ) }
refrigeracion y ACS
TOTALES




Ref.

Versioén

‘ I i T]FICA cl éN : Cataaira 3279102YH0037N0034GR informe 20/06/2023
Brnarama v N, Fanha 20/06/2023




@ 3279102YH0037N0034GR 20/06/2023
\/
Certificacion
5:.5’;::;: CEXV23 20/06/2023
INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

TOTALES

! Estimacié |
Potencia ::‘::o n Energia
nominal Estacional Consumi
Nombre Tipo clonal da anual
kw] %} [kWh/m?afio]
Calefaccion y Bomba de 5 :
refrigeracion Calor 208:6%
TOTALES Bee e
Generadores de refrigeracion
. Estimacié
Potencia :?::‘: n Energia
nominal Estacional Consumi
Nombre Tipo da anual
kW] [%] [kWh/m*afio]
Calefaccion y Bomba de 153.8% ;
refrigeracion Calor o
TOTALES -
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Estimacio
Potencia ":':::t:; n Energia
nominal Estacional Consumi
Nombre Tipo = da anual
kW] %] [kWh/m*afio]
Equipo ACS Efecto Joule 100.0% -

Efecto Joule




